
 

 

   

 

 

 

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  

LA LĂCAŞELE DE CULT 
 

 Pentru preîntâmpinarea unor evenimente nedorite este necesară respectarea 

în lăcaşele de cult a următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor: 
 

 1. ACCESUL enoriașelor în incinta lăcaşului de cult se permite în limita 
capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor. 

 2. MENŢINEREA uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă, obligatoriu, 
pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. În condiţiile unui număr foarte 

mare de credincioşi se recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul 
bisericii. 

 3. PARCAREA autoturismelor personale să se facă astfel încât să nu se 
blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale  serviciului de 
salvatori și pompierilor. 

 4. APRINDEREA şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile special 
amenajate. 

 5. AMENAJAREA unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la 
distanţa de siguranţă faţă de elementele combustibile din interiorul bisericii, de 

preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip. 

 6. STINGEREA lumânărilor la finisarea activităților şi evacuarea resturilor 

în locuri sigure, în afara bisericii. 

 7. AMPLASAREA mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de 

elementele de construcţie, decorurile sau mobilierul combustibile . 

 8. VERIFICAREA la sfârșitul slujbelor a deconectării instalației electrice de 

la sursele de alimentare, cât şi a sistemelor de încălzire . 

 9. DOTAREA lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie  în caz de 

incendiu şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcționare. 

 10. MARCAREA vizibilă a ieșirilor şi stabilirea modului de evacuare a 
persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente.  

STIMAŢI CETĂŢENI, NU UITAŢI ! 

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAŢI VIAŢA! 
 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI 

Direcția Generală Prevenție 

ÎN CAZ DE INCENDIU APELAȚI 
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МЕСТАХ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 Для предотвращения нежелательных событий в местах богослужения, 

необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности: 
 

 1. ДОСТУП прихожан в местах богослужения разрешается в пределах 

вместимости церкви, во избежание несчастных случаев. 

 2. СОДЕРЖАНИЕ дверей эвакуационных путей/выходов в открытом 
состоянии, обязательно, во время религиозных служб с большим количеством 

прихожан. В случае очень большого количества прихожан, рекомендуется 

проводить религиозные службы вне церкви. 

 3. ПАРКОВКА персональных автомобилей должна осуществляться таким 

образом, чтобы не блокировать подъездные пути для пожарных машин. 

 4. ЗАЖИГАНИЕ и расстановка свечей осуществляется только в 

специально оборудованных местах. 

 5. ОБОРУДОВАНИЕ мест для размещения зажженных свечей на 

безопасном расстоянии от горючих элементов внутри церкви, 

предпочтительно в металлических лотках, наполненных песком. 

 6. ГАШЕНИЕ свечей по окончанию мероприятий и вынос остатков в 

безопасное место, вне церкви. 

 7. РАСПОЛОЖЕНИЕ отопительных приборов на безопасном расстоянии 

от горючих элементов здания, декоративных элементов или мебели. 

 8. ПРОВЕРКА после окончания службы всех электрических и 

отопительных приборов на их обесточивание. 

 9. ОСНАЩЕНИЕ мест Богослужения первичными средствами 

пожаротушения и содержание их в исправном состоянии. 

 10. ОБОЗНАЧЕНИЕ выходов и порядка эвакуации граждан в случае 

опасности во избежание несчастных случаев. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! 

ПОСРЕДСТВОМ ПРАВИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ВЫ СПАСАЕТЕ ЖИЗНЬ! 
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Генеральный Инспекторат по Чрезвычайным Ситуациям 

Главное Управление Превенции 

 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 


